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Na podstawie:
o art. 4 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2021r. poz. 195)
e § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016 ze zm.)
oraz po przeanalizowaniu:
e parametréow jako$ci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w §
3 ust.1 w/c rozporzadzenia;
¢ wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnig;
e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajgcego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
e wynikéw badan jakosci wody na ptywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

stwierdza

w okresie od 01 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.
fakos¢é wody na pfywalni Centrum Sportu i Rekreacji,
ul. mjr H. Sucharskiego 15 w Augustowie nie stanowifa zagrozenia dla zdrowia kapigcych sie.

UZASADNIENIE

1. Zarzgdzajgcy ptywalnig krytg Centrum Sportu i Rekreacji, ul. mjr.H. Sucharskiego 15, 16-300
Augustow realizowat badania jakosci wody zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie harmonogramem kontroli wewnetrznej jakosci
wody na plywalni.

Ze wzgledu na sytuacje panujgca w kraju zwigzang z zapobieganiem rozprzestrzeniania sig wirusa
SARS-CoV-2 plywalnia CSiR byta wytaczona z uzytku w miesigcach styczen - kwiecien 2021r..
Czasowe wytgczenie z uzytku w/w ptywalni przyczynito sie do spadku liczby pobranych préb wody
na ptywalni w 2021r., w ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej jakosci wody przez
zarzgdzajgcego ptywalnig. W ocenie jakosci wody wzieto pod uwage okres od 01 maja 2021r. do 31
grudnia 2021r..
Zarzgdca plywalni w  raportowanym okresie nie przekazywata systematycznie do PPIS w
Augustowie  wynikéw z badan jakosci wody oraz nie informowat o podjetych dziataniach
naprawczych w zwigzku z niedotrzymaniem wymagan wartoéci parametrow okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r, poz. 2016 ze zm.), pomimo otrzymywania
informacji w tym zakresie.
Ponadto zarzadzajacy ptywalnig:

e dokonywat biezacej obserwacji jakosci wody w nieckach basenowych;

e dokumentowat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzgdzen,



o rejestrowat wyniki pomiarow jakosci wody na plywalni w zakresie: pH, potencjatu redox, chloru

wolnego i zwigzanego oraz temperatury wody w nieckach basenowych.

2. Badania jako$ci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajgcego w JARS
S.A, Laboratorium Badawczym mikrobiologia-fizykochemia-sensoryka w tajsku, posiadajgcym
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacym metodykom
referencyjnym analiz wody na plywalni okresinych w/c rozporzgdzeniu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wykonat badania w ramach nadzoru w
Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwatkach oraz w
Dziale Laboratoryjnym w Biatymstoku Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej
w Biatymstoku.
3. Ocena jakosci wody doprowadzonej na ptywalnie.
Piywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia miasta Augustow.
W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz 2294 ze zm), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Augustowie wydat w okresie od 01.5.2021r. do 31.12.2021r. 5 ocen jakosci
wody. Stwierdzono, ze woda z w/w wodociggu 2 krotnie odpowiadata warunkowej przydatnos¢ wody
do spozycia oraz 3 krotnie byta przydatna do spozycia przez ludzi.
4. Ocena jakosci wody na plywalni.
4.1. Woda wprowadzana do niecek basenowych z sytemu cyrkulacji

Woda wprowadzana Woda wprowadzana
Woda i : i :
do niecki basenowe) do niecki basenowej
wprowadzana do
niecek basenowych hvd el = hvid wanna z
2 systemu cyrkulagi ydromasazem nr ydromasazem nr
1/prawa 2/lewa
Liczba punktdéw pobierania probek wody 1 1 1
Liczba badan ogdtem 10 8 4
Liczba badan wykonanych w ramach kontroli 9 - 4
wewnetrzne]
Liczba badan wykonanych przez PPIS w 1 1 0
Augustowie

Zakres badan obejmowat nastepujgce parametry: Escherichia coli w 100ml wody, Pseudomonas
aeruginosa w 100ml wody, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody, Legionella
sp. w 100 ml wody, potencjat redox, pH, chlor wolny, metno$¢, chlor zwigzany, chloroform, 2 THM,
azotany, utlenialnos¢.
Badania jakos$ci wody wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji wykazaly dwukrotnie
niedotrzymanie wymagarn wartosci parametru mikrobiologicznego:
- ogdlnej liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody, ktére wyniosfo 168 jtk,
winno by¢ 20 jtk
- Pseudomonas aeruginosa w 100ml wody, ktére wyniosto <3 jtk, winno by¢ 0 jtk.
Pozostafe parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne odpowiadafy wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).
Brak informacji o przeprowadzonych dziataniach naprawczych.

4.2. Woda w nieckach basenowych
Plywalnia wyposazona jest w 6 niecek basenowych: wanna z hydromasazem nr 1, wanna z
hydromasazem nr 2, zjezdzalnia, brodzik dla dzieci, niecka rekreacyjna, niecka sportowa

wanna z wanna z . . .
Niecki na ptywalni hydro;nrafa'zem hydro:}azsa?_em zjezdzalnia bmddzz_“lakddla rekr:I:;g;ny sgéertcgv?ra

Liczba punktow 1 1 1 1 1 1

pobierania probek wody

Liczba badan ogdiem 4 15 18 19 19 19

Liczba badan

wykonanych w ramach 4 14 17 18 18 18

kontroli wewnetrznej

Liczba badan

wykonanych przez PPIS 0 1 1 1 1 1

w Augustowie




Jak wynika z przestanych informacji od zarzadcy ptywalni, wanna z hydromasazem nr 1/prawa, byta
czesto wytaczona z uzycia, dlatego wykazano w tabeli tak matg liczbe probek w ciagu okresu
sprawozdawczego.

Zakres badan obejmowat nastgpujgce parametry: Escherichia coli w 100ml wody, Pseudomonas
aeruginosa w 100ml wody, ogdlna liczba mikroorganizmow w 36:2°C po 48 h w 1 ml wody, Legionella
sp. w 100 ml wody, potencjat redox, pH, chlor wolny, metnosé, chlor zwigzany, chloroform, £ THM,
azotany, kwas izocyjanurowy, utlenialnosé.

Badania jakosSci wody w nieckach basenowych, w 2021r., w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wykazaly.

Analiza badan mikrobiologicznych wykazafa niedotrzymanie wartosci parametru Pseudomonas
aeruginosa w 100ml wody, w kontroli PPIS w Augustowie. Przekroczenie wyniosfo 61[43;87] jtk,
winno by¢ 0 jtk.

Analiza badan fizykochemicznych wykazata niedotrzymanie wymagan wartosci parametru
potencjaf redox, ktory przy pH < 6,5 £7,3 winien wynosi¢ minimum 750 mV. Duza czesé
wynikow tego parametru wykazaly wartosc tego parametru ponizej wymaganej wartosci
zaréwno w badaniach prowadzonych przez zarzadce pfywalni jak rowniez w badaniach
przeprowadzonych przez laboratorium.

Pozostale parametry odpowiadaly wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢
woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Liczba wykonanych badan w zakresie bakterii Liczba badan w zakresie bakterii Legionella sp. w ktérych
Legionella sp. w wodzie z natryskéow ogotem stwierdzono
. . - bardzo
4 brak skazenia Sre.dm? Wys.okl_e wysokie
skazenie skazenie S
skazenie
Natrysk damski przy ptywalni 1 1 0 0 0
Natrysk meski przy ptywalni 1 1 0 0 0
Natrysk meski parter 1 1 0 0 0
sitownia
Natrysk strefa saun 1 1 0 0 0
Natrysk przy Sali 1 1 0 0 0
gimnastycznej niebieskiej

Jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym w zakresie bakterii Legionella sp. w 2021r.
odpowiadafa wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na pfywalniach (Dz. U.

z2015r., poz. 2016 ze zm.).

Zgodnie z wymaganiami § 7 w/c rozporzadzenia zarzgdzajgcy ptywalnig w komunikacie informuje o
ostatniej ocenie jako$ci wody na ptywalni dokonanej przez witasciwego inspektora sanitarnego oraz
zamieszcza go na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz stronie internetowej, jezeli taka strona jest
prowadzona.

Zatgczniki:
1. Wyniki z badan wykenanych przez PPIS w Augustowie (str.5)

Otrzymuija:
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustow
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ktorego pobrano probke' ©: ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustéw

S2/HK/2001P/2021 z dnia 19.10.2021 r.

probka o kodzic 870/SW godz. pobrania 9", temp. wody 27,44°C,  probka o kodzie 874/SW godz. pobrania 10, temp. wody 33,02°C,
wg danych podanych przez klienta w protokole pobrania NrK) probka o kodzie 871/SW godz. pobrania 9%, temp. wody 28,13°C.  probka o kodzie 875/SW godz. pobrania 10, temp. wody 27,56°C,
probka o kodzic 872/SW godz. pobrania 9%, temp, wody 27,93°C,  probka o kodzie 876/SW godz, pobrania 10, temp. wody 32,89°C,
probka o kodzie 873/SW godz. pobrania 9, temp. wody 27,21°C

Joanna Sturgulewska — asystent HK PSSE w Augustowie

Probke(i) pobral®;
Krzysztof Gajdamowicz — mlodszy asystent PSSE w Suwalkach
Zgodnie 2¥; PP/HK-01, zatwierdzonym przez PPWIS w Bialymstoku harmonogramem poboruo préb wody na
plywalniach 2021 r.
Probke(i) dostarczyt: Grzegorz Chomicz ~ pracownik PSSE Suwalki, Krzysztof Gajdamowicz ~ mlodszy asystent PSSE w
i _ : Suwalkach
Daia i godzina przyjecia probki(ek) do badan: 19.10.2021 r. godz. 12% .
Temperatura wewnatrz termotorby®); . +6,2°C
Kod probki{ek): 870/SW + B76/SW
Data wykonania badania: 19.10. + 29,10.2021 r.
Opis i stan probki(ek): - i
Prébke dostarczono w naczyniufach): OL PSSE w Suwalkach
y/v o0 F 3 - 1/52/HK/2601 P/2021/1/8, 1/52/HK/2001P/2021/2/8, T
B E =4S L/52HK/Z001P/2021/1/8, 2/52/HK/2001P/2021/2/8, 2/52/HK/2001P/2021/4/8,
W.«U M. § Siins 3/52/HK/2001P/2021/1/8, 3/52/HK2001P/2021/2/8,
Naczyn V&&womwzo napisem®™: © S 4/52/HK/2001P/2021/1/S, 4/52/HK/2001P/2021/2/8,
SNoa o 5/52/HK/2001 P/2021/1/8, 5/52HK2000P/2021/2/8, 5/52/HK/2001 P/2021/4/8,
W,ﬁ < W B 6/52/HK/2001P/2021/1/S, 6/32/HK/2001P/2021/2/8,
@ 3 : §/52/HK/2001P/2021/1/S, 8/52/HK/2001P/2021/2/8 )
Stan _ﬁ@%gmm N e hez zastrzezen )

®)- infymacie § {azczone preez Klienta.
N- méTodsg :nmw@w@w%n ﬁﬂ:.%mp @azsmé_m normy PN-EN ISOAEC 17025,
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WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WYKONANYCH W MIEJSCU POBRANIA PROBKI 73] ?x
Kod prébki 870/SW 871/SW 872/SW 873/ISW
Miejsce / punkt pobrania probki®™ Basen sportowy Basen rekreacyjny Brodzik dla dzieci Zjerdzalnia
Rodzaj probki wody™) Waoda z niceki basenowej
N Proced Wymagania m%fﬂﬁ»&ﬁbn Or,mnmmsn
Lp. Parametr et | Jenoath, | R S Wynik badania Wynik badania Wynik badania Wynik badania
(Dz. U 2015 poz. 2016 2 po#n. zm )
Potencjat redox min 750
. -y i - PB-37 wyd. 2 z duia pray pH 6.5 -7.3 715+ 200 600 £ 20V 701 = 201 720+ 209
L. | (oksydoredukeyjny) pray 11.03.2020 1 mV min 770 T=27 {90 (1=27.9°C (T=28 1°C {T=27.4°C)
clekirodzie Ag/AgCI3,5mKCI N | " bty DL RS o 26 el 2 i s
e fon e Test Merck 1.00599.0001 - i
p olny = (.62 : 1) : n ; ] 2. B
Chlor wolny data wydania 09-2019 mg/l 0,3 +0,6 0.63 40,04 0,68 + 0,05 0,50 + 0,04 0.32+0,02
. : Test Merck 1.00599.0001
3. i€ WATETY : \ ; ; 1} “ 1) 51) 1)
hior zwigzany data wydania 092019 mg/l max 0,3 0,11 20,02 0,13=0,02 0,14 £ 0,02 0.10=0,01
Kod probki 874/SW Kod probki B7S/SW 876/SW
Woda wprowadzana do Wisdworulisyii
T _— K , : — Migjsce / punkt pobrania niecki basenowej z e )
Miejsce / punkt pobrania probkit®) Wanna z hydromasazem - lewa problit systemu cyrkulacsi po | M,om_,mm_wm M_m_ﬁw,
koagulacji i filtracji PO Roapulac) u
) i X Woda z niecki basenowej wyposakonej . Wod ” PO Ty
Rodzaj probki wody™ w urzqdzenia wytwarzajgce aerozol Rodzaj probki wody™ R RpTeRagzom wrhw. e o
wolno-powietrzny e 4
. . . Wymagania fizykochemiczne
Wymagania mﬁ.ranrnawrgn okrestone Sk & z =
: . ey o, okrest w R e
Lp. Wynik badania Nomma/Procedura ;4o | wRozporzadesni Minisia Zdrowiaz dnia Wynik badania " st Zowda Wynik badania Wynik badania
badawcza imopade 3015y, zdnia 09 listopada 2015r.
(D 2015 por. 20162 piiat 2 ) (D, L. 2015 por 2016 2 pézn_zm.}
) . min 750
| | Potencjat redox (oksydoreduleyjny) PB-37 wyd. 2 2 dnia oy przy pH 6,5 - 7.3 795 + 201 630200 840 = 20V
| prey elekiredzie AgiagCl 3,5m KCE N [ 110320201 ™ min 710 (1=32,5°C) ) (T=27.9°C) {T=31,8°C)
pray pH7,3-76
2 len TG Test Merck 1.00599.0001 5 16D i . RE 1 i
lor wolny data wydania 09-2019 me/l 0,7+ 1,0 0,92 + 0,07 0.13 + 0,01 1414010
T Test Merek 1.00399.0001 ; )
3. | Chlor zwigze . g ¢ 3 B - : 4
: narovezany data wydania 09-2019 mg/l max 0,3 (.56 + 0,04 max 0.2 0.04 + 0,019 0,30+ 0.04
:‘Z_o?ﬁao% rozszeczona wyniku badaf prey poziomie ufinosel P=95% 1 dla wspolezynnika sozszerzenia k=2 dotyczy wylgeznie badan, nie obejmuje etapu pobierania probek. ENT
“ W sytuacji preekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszezenia wody iub burdzo dusego obeigzenia niecki basenowey kapigeymi sie, mozliwe jest krotkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosei nie i%&%@%@ }m\v ST

?..ﬁan& Q@u&aoﬁ?
26,14, mc“m_ T
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e 4 WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
e O
;l..ll..l;ail.lfw X Kod probki 8TOH/SW 871/8W 872/8W 873/5W
F— . N ] e - = i 2 : i s 5
=== Migjsce / punkt pobrania probki™? Basen sportowy Basen rekreacyiny Rrodzik dia drieci Zjerdzainia
=N Rodzaj probki wody'™ Waoda z niecki basenowej
o~
=N
ﬁiw .M Parametr rmadProvedurs bastaweza Jednosthi Wynik badanis Wynik badania Wynih badania Wonik hadara
— D
i W PN-EN JS0 Y3( 21412
T - N-EN 15O Y308-1.2014-12 , )
I | Liczba Escherichia coli w 160 ml wody A12017-04 itk o (; 0 Q 0
» | Ogolna liczba mikroorganizmow . Y
2 E . b PN-EN 180 6222 200- itk ie wykry i wik
w (36 % 2°C_w | ml wody po 38k EN IS0 62222004 Jtk 100 nie wykvo nie wykryio (7. 15 nie wykno
3 Liczba Pseudomuonas aeruginosa e .
3w 100 mEwody PN-EN 150 162662009 ik 0 0 0 (43: 87}" 0
Liczba bakterii Legionetla sp. w 100 ml | PN-ENTSO 11731:2017-08
A | matrvea A procedim 3 (pasywka A PN-EN SO T 73:2017-08: itk Q0 " mie wykrvta - -
proceduca 7 tporvivke C-GVRCY %) Apl:2019-12
Kod probki 874/SW Kod probki §T5/SW BT6/SW
y > e i el : Woda wprowadzam do niecki ! o
setep i S e Wanna 7z hydromasazem - Migjsce / punkt S : Woia eyriulacy e wannowa 2
?ﬁﬁvnr / Uxmrw UOGHNS_Q w&ﬁumﬂr tovh basenowe) 2 5 sten ,:Z.Lﬁ # Howay po koagalacii 1 lagg
koapulac i filtrach
Wi 2 niecki basenowej 3 .
vt on ikl wmdat B wyposakone] w urzpdrenia Woda wprowadzonn do niecki basenowej z systemn
WCQN& H:OTW_ .&Onww- wytwarzajgce aerozol wodno- nu‘.lﬂ:_mﬁ_._n
powietreny
Lp. Parametr Norma/Proeedura badaweza Jednastki 09 fistopady 201 8¢ Wynik badania Zdrania 2 dnia U9 Histopuda Wynik badania
e U 2018 pox 2016 2 paEn 2m) 2015 4B U 2018 pox 20
ioabn Recharichia enli w . IN SO 9R08-1:2014-12 ;
1 | Liczba L %:n«ﬁi coli w00 miwody |5 0 o0 ik 0 0 0 0 o
Ogiina liczba mikroorganizmow o . . e ;
w6 £ 3°C 321 mi wody po 48h N TS0 6222:2004 ik 100 nie wykryto 20 obeene w liczbie mnigjszej niz 3 e wykrylo
Liggba Psendomionas acruginoss X __ N
13800 mi wody: PN-EN 150 16206:2009 itk 0 0 0 obeene w liczbie mmicjszej 0
Lxezba bakterii Legionella sp. w 100 mi | PN-EN SO 11731261708
DIFC A piocedra (podywha A) 201708 ik @ nie wykryto 0 - 2
Pebgecdur A Y
Al wykrywalosei - 1tk 100 1), i Ty e
= 2 oblicarng wy PN-EN 150 15036 doivery wyljeenic badun. nie obejmuge efapu pe ania probek. STARSZY mwmw.nv‘ﬂ ENT

Y
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WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMIC

YCH

Kod probki 870/SW B71/5W 872/SW ) 873/SW
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Zalgeznik nr 15 do PO-02/IR-02 Wyd 4
Data obowiazywania 01.01.2020

‘e, ( : ) Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
~m % pCA w Bialymstoku
; = RIS SN 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8

Dzial Laboratoryjny w Bialymstoku
‘<‘§ : tel. (85)740-85-40, fax (85)740-48-99
: e-mail sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl

BADANIA .
Sprawozdanie nr Strona/stron
AB 311 LLAL9051.41.2021 z badan w
Sekeji Analizy Instrumentalnej
Bialystok, 2021.10.21 172

Nazwa i adres klienta: Passtwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Augustowie, ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustow

Zlecenie nr: RPW/43505/2021

Data przyjecia probek: 19.10.2021 1,

Probke dostarczyh: klient — pracownik PSSE Suwatki

Prébke pobral: klient — pracownik PSSE Augustow

Materiat badany: woda na plywalni

Qcena stanu probki: stan probki bez zastrzezen

Probki wody dostarczono wraz z protokotem nr 52/HK/2001P/2021 z dnia 19.10.2021 r., zawierajgcym dane:
Miejsce pobrania: Plywalnia Kryty — Centrum Sportu i Rekreaci, ul. Mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustow
oznaczenia probek:

- Basen sportowy - 1/52/HK/2001P/2021

- Basen rekreacyiny - 2/52/HK/2001P/2021

- Brodzik dla dzieci- 3/52/HK/2001P/2021

- Zjezdzalnia - 4/52/HK2001P/2021

- Wanna z hydromasazem - lewa - 5/52/HK/2001 P/2021

- Woda wprowadzana do niecki basenowej = systemu cyrkulacji po koagulacji i filtracji - 6/52/HK/2001P/2021
- Woda cyrkulacyina wannowa 2 (lewa) po koagulacji i filtracji - 8/52/HK/2001P/2021

Czynnik badany: suma THM-6w + chloroform

Data wykonania badania: 19.10-21.10.2021 r,

Wyniki badan
- Wynik Granica
Identyfikator pr'obia Kod prébki Nazwa badania badania oznaczalnosci
nadany przez klienta
mg/l mg/l

1/52/HK/2001P/2021 4092/166/LA121 chloroform 0,0078+0,0023 0,0050

suma THM-ow p.g.o. 0,01375
252/ HK2001P/2021 4094/167/LAY2} chloroform 0,0066::0,0020

suma THM-ow p.g.o.
3/SHHK2001P/2021 4096/168/LA1/21 chloroform 0,0058+0,0017

suma THM-ow p.£.0.
4/52/HK/2001P/2021 4097/169/LAI/21 chloroform p.g.0.

suma THM-6w p.g.o.
5/52/HK/2001P72021 4098/170/LAY21 chloroform 0,0053=0,0016

suma THM-6w p.g.o.
6/52/HK/2001P/2021 4099/171/LAL21 chloroform 0.00654+0,0020

suma THM-ow p.g.o.

. ; @‘%' rd S

8/32/HK2001P/2021 4100/172/LALRI chloroform 0,006320 0619 i

suma THM-6w pgo. Z 29“’13&9[ @&

Procedura badawcza/norma: PN-EN ISO 10301:2002 rozdziadid | rozdziatQzbpes 1o
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p.£.0. — ponizej granicy oznaczalnosci

+ — niepewnosé rozszerzona dla prawdopedobichstwa 95% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2

Podana wartos¢ niepewnosci nie uwzglednia etapu pobierania probki.
Informacie podane przez klienta zaznaczono kursinwg

1. W ninigjszym sprawozdaniu wyniki badar, zwigzana z nimi niepewnodé odnosza sig tylko do analizowane] prébki.
2. Bez pisemnej zgody Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] w Biatbymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej

jak tylko w calodel.
3. Klient ma prawo do zlezenia skargi w ciggu 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobér i transport probki
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