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Nazwa i adres klienta(K):  PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W AUGUSTOWIE 

                                                                  ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów 

  
Nazwa i adres urządzenia wodociągowego / indywidualnego 

ujęcia wody z którego pobrano próbkę(i)(K): 
Kąpielisko Plaża Bielnik, ul. Nadrzeczna, 16-300 Augustów 

wg danych podanych przez klienta w protokole pobrania Nr(K) 48/HK/2001P/2026 z dnia 17.06.2026 r. 

Plan pobierania próbki(ek)(K): Próbka jednorazowa – kontrola urzędowa przed otwarciem kąpieliska 

Data i godzina pobrania próbki(ek)(K): 17.06.2026 r.  godz. 920 

Próbkę(i) pobrał(K): 
Joanna Sturgulewska – starszy asystent HK PSSE Augustów 

Magdalena Jasińska – młodszy asystent HK PSSE Augustów 

Metoda pobierania próbki(ek)(K): PN-EN ISO 19458:2007 

Próbkę(i) dostarczył(K): Jakub Kniażewski – pracownik PSSE Augustów 

Data i godzina przyjęcia próbki(ek) do badań: 17.06.2026 r.   godz. 1230 

Temperatura wewnątrz termotorby(K): 3,8 °C    

Kod próbki(ek):        523/SW/26 

Data wykonania badania: 17.06. ÷ 20.06.2026 r.   

Opis i stan próbki(ek):    

Próbkę(i) dostarczono w naczyniu(ach): OL PSSE w Suwałkach 

Naczynia oznakowano napisem(K): 1/48/HK/2001P/2026/1/S 

Stan próbki(ek): 
bez zastrzeżeń 

temperatura próbki: 20,1 °C 
     (K) Dane dostarczone przez klienta. Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyniku.    

 

 

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH  

Kod próbki 523/SW/26 

Miejsce i punkt pobrania próbki(K): 
Kąpielisko Plaża Bielnik,  

ul. Nadrzeczna, 16-300 Augustów 
(środek kąpieliska) 

Rodzaj próbki wody(K): Woda z kąpieliska 

Lp. Badana cecha / metoda Dokument odniesienia Jednostki 

Wartości parametryczne                  

określone  w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia  17 stycznia 2019 r.                            

(Dz. U. 2019, poz. 255) 

Wynik badania                                                         

1. Liczba Escherichia coli w 100 ml 
                      Metoda filtracji membranowej                                          

PN-ISO 9308-1:19991)  jtk ≤1000 0 

2. 
Liczba paciorkowców kałowych 

(enterokoków) w 100 ml 
                        Metoda filtracji membranowej 

PN-EN ISO 7899-2:2004 

jtk ≤400 obecne w liczbie mniejszej niż 3 

1) Norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające jej stosowanie. 
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1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek(i). Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań. 

2. Wyniki / rezultaty badań odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek(i).   

3. Klient ma prawo złożenia skargi. 

4. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. 
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