POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWALKACH
P [: A ODDZIAL LABORATORYJNY
POLSKIE CENTRUM Sekcja Badan Zywnosci i Wody
AXREDYTAC)I 16-400 Suwalki, ul. Utrata 9 A
% tel.: 87 565 28 60 e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl
SPRAWOZDANIE . strona/stron
BADANIA . ¢ Suwaﬂ(l data 20082026 T.
Nr SWZ.9051.749.2026 Z BADAN WODY ’ 1
AB 530

Nazwa i adres klienta®:; CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE
16-300 Augustow, ul. mjr H. Sucharskiego 15

Nazwa i adres urzadzenia wodociggowego / indywidualnego
ujecia wody z ktérego pobrano probke(i) ®:

Kapielisko nad jeziorem Bialym - Dabek w Augustowie

wg danych podanych przez klienta w zleceniu Nr:

RPW/3628/2026 z dnia 14.05.2026 r. e-doreczenie

Plan pobierania probki(ek)®:

Zgodnie z harmonogramem z dnia 14.05.2026 r.

Data i godzina pobrania probki(ek)®:

18.08.2026 r. godz. 105

Probke(i) pobrat®):

Michal Paruch

Dyrektor CSiR w Augustowie, osoba uprawniona do pobierania probek wody.
Zaswiadczenie Nr 29/2025 z dnia 14.04.2025 r. wydane przez PPWIS

w Bialymstoku

Metoda pobierania probki(ek)®:

Zalacznik Nr 4 IT-70 wydanie 4 z dnia 16.01.2020 r.
OL PSSE Suwalki

Probke(i) dostarczyt®):

Michal Paruch — Dyrektor CSiR w Augustowie

Data i godzina przyjecia probki(ek) do badan:

18.08.2026 r. godz. 11%°

Temperatura wewnatrz termotorby®:

Brak pomiaru (brak termometru w termotorbie)

Kod prébki(ek):

846/SW/26

Data wykonania badania:

18.08. +20.08.2026 r.

Opis i stan probki(ek):

Prébke dostarczono w naczyniu(ach):

OL PSSE w Suwalkach

Naczynia oznakowano napisem®):

Zgodnie z dolaczong etykietg

Stan probki(ek):

bez zastrzezen
temperatura probki: 21,9 °C

) Dane dostarczone przez klienta. Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wyniku.

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod probki 846/SW/26
Kapielisko nad jeziorem Biatym
Migjsce i punkt pobrania probki®: — Dabek w Augustowie
Lewa strona pOlIlOStll
Rodzaj probki wody®): Woda z kapieliska
‘Wartodci parametryczne
Lp. Badana cecha / metoda Dokument odniesienia | Jednostki Okzrgfg::; M dﬁgzﬁo;zsgx:;: %H’gsira Wynik badania
(Dz. U. 2019, poz. 255)
Liczba paciorkowcow katowych i
szacunkowa liczba 5
1. | (enterokokéw) w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 ik <400 P
Metoda filtracji membranowej ’
5| Liczba Escherichia cohyv 190 ml | PN-ISO 9308-1:1999") " <1000 0
Metoda filtracji membranowej J

D Norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace jej stosowanie.
? Niepewno$¢ rozszerzona wyniku badaf przy poziomie ufnosci P= 95% i dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 obliczona wg PN-ISO 29201 dotyczy wylacznie badan,

nie obejmuje etapu pobierania probek.

KIEROWNIK SEKCJI
Badan Zywnzle/x Wody

ingr Anna Antoniak

Pieczgtka, data i podpis osoby autoryzujqcej

1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek(i). Etapy te moga mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikoéw badan.

2.
3.

Wyniki / rezultaty badan odnosza si¢ do otrzymanych i badanych probek(i).
Klient ma prawo ztozenia skargi.

4. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwatkach sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
KONIEC

F1/PO-08 22.12.2025T.




Zatacznik Nr 4 do IT-70
Data wydania: 16.01.2020 r.
Strona 1/2

Nalezy pamietaé, ze pobrania, czas dostarczenia oraz warunki przechowywania probki do badai majg istotny

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér oraz warunki transportu préobki pobieranej przez klienta.

Informacja o sposobie pobierania i transportu prébek wody z miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kapieli i z kapieliska.

wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.17.01.2019 1. (zat. Nr 2) oraz wytycznych GIS

UWAGA! Probki wody nalezy pobieraé bezposrednio do jalowych butelek otrzymanych
w Oddziale Laboratoryjnym.

1. Punktem pobierania probek wody do badan w obrgbie kapieliska jest miejsce, gdzie:
spodziewana jest wigkszos¢ osob kapiacych sig,
spodziewane jest :&«Snﬁnm QQ_S ganwNnNaEP zgodnie z profilem wody w kapielisku.
(W razie podej yezacych enia-wody, wszczegolnosci w przypadku awaryjnych
zrzutéw $ciekéw lub gwaltownych zmian atmosferycznych, pobiera sig¢ probki wody rowniez
w miejscach innych niz punkt pobierania probek wody, w ktdrych podejrzewa sig¢ wystapienie
takiego zanieczyszczenia).

2. Tam gdzie to mozliwe, probka powinna by¢ pobierana 30 cm pod powierzchnig wody oraz w wodzie
o glebokosci co najmniej 1 metra.

.

Aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu probki, pobierajacy powinien wykorzystac
aseptyczna technik¢ w celu utrzymania sterylnosci butelek na probki, (nie zachodzi dodatkowa
potrzeba posiadania sterylnego wyposazenia takiego jak sterylne rekawice, szczypee itp.), jezeli
probka jest pobierana prawidtowo.

&

Otworzy¢ rekaw foliowy na zgrzewie, wyja¢ butelke, zdja¢ korek trzymajac go za papierowy
kapturek, wyrzuci¢ papierowy pasek umieszczony na gwincie butelki.

w

. Otwartg butelk¢ nalezy wprowadzi¢ pod powierzchni¢ wody na zadana gigbokos¢ szyjka do dotu
skosnie w kierunku pradu wody, odwrécié szyjka w gore przeciw pradowi i napetni¢. Wyciggna¢ na
wierzch unikajac zanieczyszczenia.

o

Pozostawi¢ troche przestrzeni powietrznej w butelce, co pozwoli na wymieszanie probki przed
analiza.

=~

Butelke zamkna¢ niezwlocznie po pobraniu probki.

oo

Butelke umiesci¢ ponownie w papierowym rekawie, zawina¢ szczelnie i oklei¢ tasma.

=l

. Butelke z probka nalezy trwale i wyraZnie oznaczy¢ nazwg miejsca okazjonalnie wykorzysty wanego
do kapieli lub kapieliska i dotaczy¢ do niej wypeiniong etykietg (formularz F1/IT-70) otrzymang w
Oddziale Laboratoryjnym razem z butelka do pobrania probki.

o

. Probki transportuje sie w ciemnosci w temperaturze okoto 4 °C w pojemniku chiodniczym lub
lodéwece i w jak najkrotszym czasie dostarcza do laboratorium. Jezeli przewidywany czas dowozu do
laboratorium jest dtuzszy niz 4 godziny, wymagany jest transport w lodowce.

wplyw na wynik badania mikrobiologicznego.

Zatgeznik Nr 4 do [T-70
Data wydania: 05.07.2024 r.

Strona

WYPELNIA KLIENT/ PROBKOBIORCA*
Data i godzina pobrania prébki: \ % y O m 2 hNOnN m

Opis miejsca pobrania:

AuBL 5TOR
Eﬁsi zbiornika i obiektu znajdujacego si¢ przy zbiorniku:
msv.o.o CrarE  WKAPIELISKAD

" lokalizacja punktu':
0 prawa strona pomostu ﬁ-mim strona pomostu [ $rodek pomostu
0 srodek miejsca own&c:wr.:o éwoﬂwmggmmo do kapieli lub kapieliska
O inne .

A0 AS.

miejscowosé:

Zakwit sinic (smugi, kozuch, piana)*: TAK O Z_H&A
_ﬂon_uuewo:mn si¢ makroalg lub a.ou_uu_zou.._ morskiego*: TAK O ZE%N\
Ob ¢ w wodzie y , takich jak materialy 1 fi

destylacji lub jakiejkolwiek o_uqevr_ pirolitycznej, w wnﬁmno—uawn_ vouew»w.own_ vonﬁn«._mnw._um,
szklo, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady
(w ilosci niedajgcej si¢ natychmiast usungé)*: TAK O ZH_._,&K

Warunki atmosferyczne podczas poboru prébki’:
Sopady DOwiar DOstoice [ zachmurzenie

(m) émi.w_ww EWM». czne QVE.EV % OM\O Q/@\»\CA Q.

i¢ i nazwisko 8:3. -.ae.nﬂ._mno._ vwawxn
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